
LEGENDA

QE4

Quadro Aula Magna alimentato da Quadro Generale

Piano Primo QE3 con cavo 4x(1x6)+G6

QE5

Cassetta di Derivazione

Cassetta Derivazione Canala

Presa Bipasso UPS

Kwh

QE3
Quadro Generale Piano Primo

QE2

Quadro Generale

QE1 Quadro Consegna

Quadro Aula Multimediale alimentato da Quadro

Generale Piano Primo QE3 con cavo 4x(1x6)+G6

Presa Bipasso

Presa Schuko

QE6

Quadro Sala Conferenze alimentato da Quadro

Generale Piano Primo QE3 con cavo 4x(1x6)+G6

Presa Schuko UPS

Presa Schuko per CDZ

Presa Telefono

Presa Dati

Pulsante a Tirante

Seganalatore Ottico/acustico Allarme Bagno H

Scaldabagno

Interruttore Bipolare

Interruttore Magnetotermico Protezione Locale

S.A.L.

Canala Metallica Energia 300x100

Canala Metallica segnale 100x100

Tubo Protettivo Impianto Prese

Autoparlante

Telecamere

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
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