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* riorganizzazione
servizi igienici ed
impianto elettrico

IGIENIZZAZIONE LOCALE 24
- demolizione controsoffito 3.5x5.5
- ripristino soffitto
- demolizione porzione tramezzo da 10 cm.
- rimozione zoccolatura in legno
- demolizione e ripristino parziale rivestimento
- posa pavimento gommato
- rimozione rifascio int. finestra
- rimozione porta armadio

IGIENIZZAZIONE LOCALE 19
- rimozione zoccolatura in legno
- ripristino intonaco pareti
- tinteggiatura

* ripristino portone ingresso

* ripristino portone ingresso

parete h 2.40 mt.

parete h 2.70 mt.

rivestimento h 1.40 mt.

* altro appalto

via del Torrione
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COMUNE DI REGGIO CALABRIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

UNIVERSITA' PER STRANIERI
DANTE ALIGHIERI

REGGIO CALABRIA
via del Torrione 95, Reggio Calabria

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA SEDE DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"

DI REGGIO CALABRIA

PROGETTO ESECUTIVO
servizi igienici

PROGETTISTA RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
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AREA RISERVATA AD ALTRO ENTE

H. 3.94

H. 4.21

H. 3.71

rimozione arredi fissi

- rimozione controsoffitto
- eventuale rifacimento controsoffitto

DIFFUSORE SONORO

USCITA
E 18 WINDICATORE USCITA - SEMPRE ACCESO

INTERRUTTORE

BOILER

LAMPADA

TORRETTA A SCOMPARSA
composta da n.2 prese 10/16A,

n. 2 prese 10/16 preferenziali e n.2 prese dati

PRESA DATI - RJ45 - TELECAMERE

T

LAMPADA FLUORESCENTE 2x58W

LAMPADA FLUORESCENTE 2x36W

2x58W

2x36W

LAMPADA STAGNA

VIDEOCAMERA

EDP
VIDEO

10/16A

PRESA TELEFONICA - RJ11
TF

PRESA 10/16A

10/16A

PRESA 10/16A CON COMANDO INTERR. I
0

10/16A
UPS PRESA 10/16A PREFERENZIALE (UPS)

10/16A

 PRESA 10/16A  STAGNA

PRESA DATI - RJ45
EDP

LAMPADA A PARETE

FARO X ESTERNI

LAMPADA EMERGENZA E

PRESA TELEVISIONE
TV

LAMPADA FLUORESCENTE esistente 2x36W

10/16A

PRESA 10/16A climatizzatori C

WhContatore di Energia Attiva

Quadro Consegna QE1

Quadro Generale posto al 2 Piano
alimentato da Quadro Consegna QE2

QE3

QE4

QE5

QE6

Kwh

Quadro Generale 1 Piano alimentato
da Quadro Generale QE2 posto al 2 Piano

Quadro Aula Magna alimentato da
Quadro Generale 1 Piano QE3

Quadro Aula Multimediale alimentato da
Quadro Generale 1 Piano QE3

Quadro Bagni piano 1 alimentato da
Quadro Generale Primo Piano QE3

Quadro Aula I. Falcomata' e saletta
alimentato da Quadro Generale Primo Piano QE3 QE7

LEGENDA

disabili

bagni bagni

Pianta servizi igienici

Sezione servizi igienici lato est

Sezione servizi igienici lato ovest

Sezione servizi igienici lato nord

PROGETTO ESECUTIVO

ingresso via del Torrione

E

10
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A 2

+ 4

+ 4

Canala metallica Energia 300x100

Canala metallica rete 150x100


