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DENOMINAZIONEELABORATO

SOSTITUISCE ELABORATOPROGETTO N. SCALA ELABORATO IDENTIFICATIVO

DISPOSIZIONE PLANIMETRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

I.E. 01

30/06/2014

1:100

LEGENDA

QE4

Quadro Aula Magna alimentato da Quadro Generale

Piano Primo QE3 con cavo 4x(1x6)+G6

QE5

Cassetta di Derivazione

Cassetta Derivazione Canala

Lampada Fluorescente 2x58W

Kwh

QE3
Quadro Generale Piano Primo

QE2

Quadro Generale

QE1 Quadro Consegna

Quadro Aula Multimediale alimentato da Quadro

Generale Piano Primo QE3 con cavo 4x(1x6)+G6

Interruttore

2x58W

Lampada Fluorescente 2x36W

2x36W

QE6

Quadro Sala Conferenze alimentato da Quadro

Generale Piano Primo QE3 con cavo 4x(1x6)+G6

Lampada di Emergenza Autonomia 1 h

Punto Luce a Soffitto

Proiettori da Esterno

Tubo Protettivo Impianto Illuminazione

Canala Metallica Energia 300x100

Canala Metallica segnale 100x100

AREA RISERVATA AD ALTRO ENTE
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